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* Niniejsza instrukcja szczegdtowo wymienia srodki ostroznosci, ktére
nalezy wzig€ pod uwage podczas obstugi urzgdzenia.

e Aby zapewniC prawidtowg prace kontrolera przewodowego, zanim
zaczniesz korzystac z jednostki, uwaznie przeczytaj niniejszg instrukcje.

e Po przeczytaniu instrukcji zachowaj jg. Mozliwe, ze bedzie potrzebna w
przysztosci.
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1 OGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI

1.1 Dokumentacja

* Oryginalna dokumentacja powstata w jezyki angielskim. Pozostate
wersje to ttumaczenia.

e Srodki ostroznosci wymienione w niniejszym dokumencie obejmujgc
wyjatkowo wazne sprawy. Uwaznie sie z nimi zapozna.

e Dziatania wymienione w instrukcji montazu mogg wykonywac wytgcznie
autoryzowani monterzy.

1.1.1 Znaczenie ostrzezen i symboli

/\ NIEBEZPIECZENSTWO

Oznacza stan, ktéry moze doprowadzi¢ do zgonu lub groznego

/A\ NIEBEZPIECZENSTWO:
RYZYKO RAZENIA PRADEM

Oznacza stan, w wyniku ktoérego moze dojs¢ do porazenia

/\ NIEBEZPIECZENSTWO:
RYZYKO OPARZEN

Oznacza stan, ktéry moze by¢ przyczyng oparzen lub odmrozen
w wyniku dziatania ekstremalnych temperatur.
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/\ OSTRZEZENIE

Oznacza stan, w wyniku ktérego moze dojs¢ do zgonu lub

/AN UWAGA

Oznacza stan, w wyniku ktérego moze dojs¢ do niegroznego
urazu_lub urazu.

Q UWAGA

Oznacza stan, w wyniku ktérego moze doj$¢ do uszkodzenia
sprzetu lub mienia.

(i) INFORMACJE

Oznacza uzyteczne wskazowki lub informacje dodatkowe.

1.2 Menu uzytkownika
e Jesli nie masz pewnosci, jak obstugiwa¢ jednostke, skontaktuj sie z
osobag, ktéra jg zamontowata.
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Z urzadzenia nie mogg korzystac osoby o ogranic-zonych zdolnosciach
fizycznych, zmystowych lub psychicznych, niedoswiadczone Iub
niewyszkolone oraz dzieci, chyba ze sg nadzorowane lub zostaty
poinstruowane w zakresie obstugi urzgdzenia przez osoby
odpowiedzialne za ich bezpieczenstwo. Nie wolno pozwala¢ dzieciom
bawic sie produktem.

/AN UWAGA

NIE sptukuj jednostki. W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do

¢ NIE ktadz przedmiotow ani sprzetu na jednostce.
e NIE siadaj, nie stawaj na jednostce ani nie wspinaj sie na nia.
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e Jednostki sg oznaczone nastepujgcym symbolem:

Ten symbol oznacza, ze produktow elektrycznych ani elektronicznych nie
wolno miesza¢ ze zmieszanymi odpadami z gospodarstw domowych. NIE
demontuj systemu samodzielnie: demontaz systemu, wymiane chtodziwa
lub oleju czy czesci mozna wytgcznie zleci¢ uprawnionemu monterowi i
wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem. Jednostki nalezy dostarczyc¢
do punktu zbiorki, skad zostang przekazane do ponownego uzytku lub
recyklingu. Gwarantujgc prawidtowg utylizacje produktu pomagasz
niwelowac¢ negatywny wptyw na srodowisko i zdrowie. Wiecej informaciji
uzyskasz od montera lub przedstawicieli wtadzy lokalne;.
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2 INFORMACJE OGOLNE O INTERFEJSIE UZYTKOWNIKA
2.1 Wyglad kontrolera przewodowego

Przejdz do
@ |struktury menu
ze strony — O |
gtownej. ) . Wiacz/wytacz tryb
pracy w przestrze-ni
lub w trybie DHW, aby
01-01-2018 & 2359 (O {ZM13°= W’faczyclwy%aczyé
20| ON | s & funkcje w strukturze
| Dostosuj 623 | L+ | 38° ment
ustawie-nia, 0% Ao | Q%5
A | nawigujac -
kursorem po -5 N —]
V| wyswietlaczu / A
nawigujgc po
P | strukturze menu ] < 1 >
D v @ B 6
N J

Przycisniecie i
przytrzymanie
odblokuje/zablokuje
Przejdz do nastepnego kroku  kontroler.

podczas programowania

harmonogramu w strukturze

menu/potwierdz

wybor/przej-dz do podmenu

w strukturze menu

Wroc¢ do
D |poprzedniego
poziomu interfejsu.

P
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2.2 lkony stanu

% | Ikona blokady

Przy nastepnym zaplanowanym dziataniu

pozadana temperatura spadnie.
pozadana temperatura
> nie ulegnie zmianie.

JS‘E Cewka wentylatora
i Radiator
% Ogrzewanie podtogowe

Pozadana temp.
przeptywu wody
Pozadana temperatura
pokojowa

Tryb grzania

Tryb chtodzenia

Tryb automatyczny

Zrédio ciepta
(rura elektryczna)
Aktywowano sprezarke

Aktywacja pompy

pozadana temperatura spadnie.

pozadana temperatura wzrosnie.

Dodatkowe zrédto ciepta

Ikona tygodniowego planu

Ikona minutnika
Temp. otoczenia na zewnatrz

Ikona sieci WLAN

Ciepta woda uzytkowa

1023

01-01-2018| & 2359 (O {}13° = Funkcja dezynfekdji
aktywna

3 Yog0| ON 1'39: _4| Wylacz
—I ~ Wiacz

0% 6

/\ EO1

Temp. zbiornika DHW
o |

Dodatkowe zrédto ciepta

Aktywowano energie stoneczng

Aktywowano grzatke zbiornika

Ikona btedu lub zabezpieczenia

Ikona inteligentnej energetyki

szronu

Aktywowano tryb Aktywowano
;%k zapobiegajacy -9)'0 trvb
A| powstawaniu oo | Y

odszraniania

) 2 @R

(S

o=

OFF
ON

38

&
e
/N\EO1

DARM-
o owy

Aktywowano tryb
urlopu poza
domem / w domu

Dzl

=

E|

Aktywowano
tryb cichy

2

tryb EKO

Aktywowano

Darmowy prad

Prad standardowy

Prad szczytowy

@:, DARMOWY

STANDAR-
DOwWY

®

SZCZYT-
owy

@

Cewka : Ogrzewanie Ciepta woda
wentylatora | Radiator podiogowe uzytkowa
ON n m
3 Ry~
(WL.) &x mw = "= Inteigentna
OFF E energetyka
(WYL.) @ mr = =
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3 KORZYSTANIE ZE STRON GLOWNYCH
3.1 Informacje o stronach gtéwnych

Na stronach gtéwnych odczytasz i zmienisz ustawienia przeznaczone do
codziennego uzytku. Elementy i funkcje stron

gtdbwnych opisano, gdy majg zastosowanie. Zaleznie od uktadu systemu
dostepne sg ponizsze strony gtéwne:

* Pozgdana temperatura pokojowa (POKOJ)
e Pozagdana temperatura przeptywu wody (GLOWNY)
e Faktyczna temperatura zbiornika DHW (ZBIORNIK)
DHW = ciepta woda uzytkowa
strona gtéwna1 :

esli w menu TEMP. PRZEPLYWU WODY ustawiono pozycje TAK, a w
menu TEMPERATURA POKOJOWA pozycje NIE, a system wyposazono
w funkcje ogrzewania podtogowego i podgrzewania wody uzytkowej,

wyswietlona zostanie strona gtowna 1:
UWAGA

Wszystkie rysunki w instrukcji zamieszczono w celach informacyjnych.
Faktyczny wyglad ekrandw moze sie roznié.

'01—01—2018% 2359 (O {}13°
? ON | %

623 O~ | 38"
a
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strona gtdwna 2:

Jesliw menu TEMP. PRZEPLYWU WODY ustawiono pozycje NIE, a w
menu TEMPERATURA POKOJOWA pozycje TAK, a system
wyposazono w funkcje ogrzewania podtogowego i cieptej wody
uzytkowej, wyswietlona zostanie strona gtéwna 2:

UWAGA

Kontroler przewodowy zamontuj w pomieszczeniu, w ktéorym ma dziata¢
ogrzewanie podtogowe, aby mozliwy byt pomiar temperatury.

701—01—2018& 2359 (O {H13°
= ON |9

23.5°| - 38
4

-O-
|
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strona gtowna 3:

Jesli w menu TRYB DHW ustawiono pozycje NIE, w menu , TEMP.
PRZEPLYWU WODY” ustawiono pozycje TAK, a w menu ,TEMP.
POKOJOWA” ustawiono pozycje TAK wyswietlona zostanie strona gtéwna
i strona dodatkowa. System wyposazono w wiele funkcji, w tym
ogrzewanie podtogowe i ogrzewanie przestrzeni (cewka wentylatora).
Wyswietlona zostanie strona 3:

'01-01-2018& 2359 (O {y13°

Strona >

gtébwna @E ON

— > _—

N3 S
Lﬂ

'(.)'
1

'01-01—2018&, 2359 (O {}13°

<
oy ON
Strona 2 3 > 5 " -(:)-

dodatkowa

0
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strona gtéwna 4

Jesdliw menu TERMOSTAT POKOJOWY ustawiono pozycje

PODWOJNA STREFA lub w menu PODWOJNA STREFA ustawiono
pozycje TAK, wyswietlona zostanie strona gtéwna i strona dodatkowa.
System ma wiele funkcji, w tym chtodzenie podtogi, chtodzenie
przestrzeni (cewka wentylatora) i ciepta woda uzytkowa. Wyswietlona
zostanie strona 4:

Strona
gtdbwna

Strona
dodatkowa

613
k'ﬂ

'01—01—2018& 2359 (O {130
&= ON | =}

F | BT

01-01-2018 &4
<

2359 (O {H13°

w
2

32308
.ﬂ

ON

ES
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4 STRUKTURA MENU

4.1 Informacje o strukturze menu

W strukturze menu mozesz sprawdzac i konfigurowac¢ ustawienia, ktore
NIE sg uzywane codziennie. Niektore elementy widoczne w strukturze
menu i ich zastosowania zostaty opisane.

4.2 Przejdz do struktury menu

Na stronie gtéwnej przycisnij klawisz ,, @ ”. Wynik: wyswietlona zostanie
struktura menu:

MENU 1/2 MENU 2/2
TRYB PRACY DANE SERWISOWE

OBECNA TEMP. PARAMETR OPERACJI

CIEPLA WODA UZYTKOWA (DHW) MENU SERWISANTA

HARMONOGRAM KONFIGURACJA SIECI WLAN

OPCJE

BLOKADA ZABEZPIECZAJACA PRZED DZIECMI

ZATWIERDZ (4 ZATWIERDZ (5

4.3 Aby przejs¢ do struktury menu:
Klawiszami , ¥”, ,A”, mozesz nawigowac po menu.
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5 PODSTAWOWA OBStUGA

5.1 Odblokowywanie ekranu

Jesli ikona (& jest na ekranie, kontroler jest zablokowa-
ny. Wyswietlona zostanie ponizsza strona:

| 01-01-20185@5 23:59 {313
& ON |5
o A o
623 | - | 38"

il

Przycisnij dowolny klawisz, a ikona @ zacznie migac.
Przycisnij i przytrzymaj klawisz , & 7, a ikona®
zniknie.Wtedy mozliwe bedzie korzystanie z interfejsu.

01-01-2018- G~  23:59 {H13e ) I |
i
= ON | =5

623 7| -
_ﬂ

-(')-
|
(09
(@)
o]
(@)
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Interfejs zostanie zablokowany po dtugim okresie bezczynnosci (okoto 120
sekund).Jesli interfejs jest odblokowany, przycisnij i przytrzymaj klawisz
, @", aby zablokowag interfejs.

[ 01-01-2018 23:59 130 4
s | oN |
523 XX+ | 38

0

Przycisnij i Przycisnij i |
przytrzymaj kIawisz ‘ f przytrzymaj klawisz
UNLOCK g

UNLOCK
01-01-2018;&;  23:59 Nize |
= ON |5

623 | O | 38
AED.
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5.2 Klawisz ON/OFF
Korzystajgc z interfejsu, wtgcz lub wylgcz ogrzewanie lub chtodzenie
przestrzeni przez jednostke.

e Klawiszem ON/OFF jednostki mozna sterowaé z pozycji interfejsu, jesli w
menu TERMOSTAT POKOJOWY ustawiono opcje NIE (patrz sekcja

+KONFIGURACJA TERMOSTATU POKOJOWEGOQ” w instrukcji dotyczacej
e montazu i obstugi wewnetrznej jednostki dzielonej firmy M-Thermal).

Przycisnij klawisz ,<4”, ,A” na stronie gtébwnej, a wyswietlony zostanie
czarny kursor: 01-01-2018 23:59 PASES

8 Yogoo| ON =

[

BBl &+ | 38°

1 ) Gdy kursor znajduje sie nad temperatura strony trybu pracy w przestrzeni
(obejmuije tryb grzania §>1'<§ tryb chtodzenia O tryb automatycznyO) przycisnij
klawisz ,, ¢» 7, aby wigczyé/wytaczy¢ ogrzewanie lub chtodzenie przestrzeni.

01-01-2018 23:59 QBO 01-01-2018 23:59 ﬁ13°

m ION 1| = ' OFF | | %

ofE] | OF 1| 38 o] <| - 1| 38
T 1
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Jesli w menu TYP DHW ustawiono pozycje NIE, wyswietlone zostang
ponizsze strony:

01-01-2018 23:59 {}13° | [ o1-01-2018 23:59 13e
[ e
n ON = OFF
|

- o N -

8238

Jesli w menu TYP TEMP. ustawiono pozycje TEMP. POKOJOWA,
wyswietlone zostang ponizsze strony:

01-01-2018 23:59 {}13° 01-01-2018 23:59 {}13°

______ = _
38 | |PEE"

______

22
=

23.5§
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Korzystajgc z termostatu pokojowego, wigcz lub wytgcz ogrzewanie lub
chtodzenie przestrzeni przez jednostke.

DJesli w menu termostatu pokojowego nie ustawiono pozycji USTAW
BRAK (patrz sekcja ,KONFIGURACJA TERMOSTATU POKOJOWEGQO” w
instrukcji dotyczgcej montazu i obstugi wewnetrznej jednostki dzielonej
firmy M-Thermal), jednostka ogrzewajgca lub chtodzgca przestrzen
zostanie wigczona lub wylgczona przez termostat, Przycisnij klawisz
¢, a wyswietlona zostanie ponizsza strona:

01-01-2018 23:59 ﬁ13°

Za wigczanie/wylgczenia trybu
chtodzenia/grzania odpowiada
termostat pokojowy.
Wiaczaj/wytgczaj tryb
chtodzenia/grzania, korzystajac z
termostatu pokojowego.

POTWIERDZ

@ Jesli w menu termostatu pokojowego ustawiono pozycie USTAW
STREFE PODWOJNA (patrz sekcja ,KONFIGURACJA TERMOSTATU
POKOJOWEGO” w instrukcji dotyczgcej montazu i obstugi wewnetrznej
jednostki dzielonej firmy M-Thermal), termostat pokojowy przypisany do
cewki wentylatora zostanie wytgczony, termostat pokojowy ogrzewania
podtogowego zostanie wtgczony, jednostka bedzie dziata¢, ale wyswietlacz
pozostanie OFF. Wyswietlona zostanie ponizsza strona:

01-01-2018 23:59 {130 > 01-01-2018 23:59 {}13°

&= ON |99z m. ON
ofF | O | 38 |PEEEC O-
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01-01-2018 23:59 {3130 01-01-2018 23:59 {}13°
@ OFF "%E =2 OFF

ofF | ©O- | 38| EEE O

Korzystajgc z interfejsu, wigcz lub wytgcz jednostke DHW. Przycisnij
klawisz ,»",, ¥” na stronie gtdwnej, a wyswietlony zostanie czarny kursor:

01-01-2018 23:59 {3130

& ON | Pz
023 & | EH"
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2) Gdy kursor znajduje sie na temperaturze trybu DHW, przycisnij klawisz

, O 7, aby go wigczyc¢ lub wytgczyc.
Jesli tryb pracy w przestrzeni zostanie WLACZONY, wyswietlone zostang
ponizsze strony:

01-01-2018 23:59 H13e 01-01-2018 23:59 {313e
r— - _| I_ _ _I
w w
= ON :"%.E: = ON |'=%

023 O | BB |023| O | ER]

=l

Jesli tryb pracy w przestrzeni zostanie WYLACZONY, wyswietlone zostang
ponizsze strony:

01-01-2018 23:59 {13 01-01-2018 23:59 {313e

= ON | E = OFF | =&

023 & | BY<| |023 | &* B
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5.3 Regulacja temperatury

Przycisnij klawisz ,<«4”, ,A” na stronie gtdwnej, a wyswietlony zostanie
czarny kursor:

01-01-2018 23:59 Q13°
= ON | &

oPEY | - | 38

e Jesli kursor znajduje sie nad temperaturg, klawiszami ,, «”, ,»” wybierz
pozycje, a klawiszami , ¥”, , A” dostosuj temperature.

01-01-2018 23:59 ﬁ13°
= ON |z

F—_—— — —_ — = =
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01-01-2018

23:59 313
4
& ON | =3z
023 o | El"
-
=)
;01—01—2018 23:59 {}13°
u, ON
23.58 -1[;)-
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01-01-2018

__________

01-01-2018

__________
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5.4 Regulacja trybu pracy w przestrzeni
e Regulacja trybu pracy w przestrzeni przy uzyciu interfejsu Wybierz
kolejno opcje , 8" > ,TRYB PRACY”. Przycisnij klawisz , 1", awy
Swietlona zostanie ponizsza strona:
[ TRYB PRACY

Konfiguracja trybu pracy:
HEAT COOL AUTO
01|3240)] (CHLODNO) (AUTO)

ook B

) POTWIERDZ B

e Do wyboru sg trzy tryby, w tym GRZANIE, CHLODZENIE i AUTO.
Uzywaj klawiszy ,<«”, ,»”, aby nawigowaé¢, a klawiszem ,!"
zatwierdzaj wybdr.Nawet jesli nie przycisniesz klawisza i wyjdziesz
ze strony, przyciskajgc klawisz O, tryb zostanie aktywowany mimo
to, o ile kursor zostat przeniesiony na tryb pracy.

Jesli dziata jedynie tryb GRZANIE (CHLODZENIE), wyswietlona zostanie
ponizsza strona:

[ TRYB PRACY | [ TRYB PRACY

Mozna ustawi¢ wytgcznie tryb grzania: Mozna ustawi¢ wytgcznie tryb chtodzenia:

HEAT COOL
(CIEPLO) CHtODNO

POTWIERDZ POTWIERDZ
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e Trybu pracy nie mozna zmienic.

Jesli _ _
wybierzesz... Witedy tryb pracy w przestrzeni zostanie...
- ! 4
-Q- Tryb ciggt [
HEAT ryb ciggtego grzania
(CIEPLO)

s

COOL Tryb ciggtego chtodzenia
(CHLODNO)

Automatycznej zmiany dokonato
oprogramowanie na podstawie temperatury
na zewnatrz (i zaleznie od ustawien montera
temperatury wewnetrznej). Funkcja wymaga
@ miesiecznych ograniczen konta.

Uwaga: automatyczna zmiana pracy jest
AUTO mozliwa wytgcznie w konkretnych warunkach.
(AUTO) Zapoznaj sie z sekcjg ,MENU SERWISANTA”
> ,KONF. TRYBU AUTO” w instrukgciji
dotyczgcej montazu i obstugi wewnetrznej
jednostki dzielonej firmy M-Thermal.

23



Dostosuj tryb pracy w przestrzeni wg termostatu pokojowego. Wiecej
szczegotow znajdziesz w sekcji ,TERMOSTAT POKOJOWY” w
instrukcji dotyczgcej montazu i obstugi wewnetrznej jednostki dzielonej
firmy M-Thermal. Wybierz kolejno opcje , 8 ” > ,TRYB PRACY”.
Jesli przycisniesz dowolny klawisz, aby wybra¢ lub dostosowac
pozycje, wyswietlona zostanie ponizsza strona:

01-01-2018 23:59 {}13°

Tryb chtodzenia/grzania kontroluje
termostat pokojowy.

Dostosuj tryb pracy,
korzystajgc z termostatu pokojowego.

POTWIERDZ

24



THERMOVAL

6 WYTYCZNE DOTYCZACE KONFIGURACJI SIECI

Kontroler przewodowy realizuje zadania w zakresie inteligentnej
kontroli za posrednictwem wbudowanego modutu odbierajgcego
sygnaty sterujgce z aplikaciji.

Zanim nawigzesz pofgczenie z siecig WLAN, sprawdz, czy router
w srodowisku jest aktywny, i upewnij sie, ze kontroler przewodowy
prawidtowo nawigzat potgczenie z sygnatem bezprzewodowym.
Podczas bezprzewodowego procesu dystrybucji ikona LCD

, = " bedzie migata, aby poinformowac o wdrazaniu sieci.

Po ukonczeniu procesu ikona ,, & ” bedzie stale wigczona.

6.1 Konfiguracja kontrolera przewodowego

Ustawienia kontrolera przewodowego obejmujg pozycje TRYB AP
oraz PRZYWROC KONFIGURACJE SIECI WLAN.

KONFIGURACJA SIECI WLAN
TRYB AP

PRZYWROC KONFIGURACJE SIECI WLAN

ZATWIERDZ 8
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e Aktywuj sie¢ WLAN w interfejsie. Wybierz kolejno opcje
, 87> KONFIGURACJA SIECI WLAN” >  TRYB AP”.
Przycisnij klawisz ,, 1”7, a wysSwietlona zostanie ponizsza strona:

TRYB AP

Czy chcesz aktywowac sie¢ WLAN
i wyjsE?

NIE TAK
POTWIERDZ <]

Klawiszami ,«” i ,»” wybierz pozycje ,TAK” i przycisnij klawisz ,, 17,
aby wybrac tryb AP. Wybierz tryb AP odpowiednio do urzgdzenia
przenosnego i przechodz do kolejnych ustawien zgodnie z monitami
APLIKACJL.

/AN UWAGA

Po przejsciu do trybu AP w przypadku braku
potaczenia z telefonem komérkowym ikona LCD , = ”
bedzie migata 10 minut, po czym zniknie.

W przypadku pofgczenia z telefonem komorkowym

”

ikona , = " bedzie stale wtgczona.

26



THERMOVAL

* Przywrd¢ ustawienia WLAN w interfejsie. Wybierz kolejno opcje
, B 7> KONFIGURACJA SIECI WLAN” > PRZYWROC

KONFIGURACJE SIECI WLAN?”. Przycisnij klawisz ,, ! ", a
wyswietlona zostanie ponizsza strona:

PRZYWROC KONFIGURACJE SIECI WLAN

Czy chcesz przywrdci¢ konfiguracje
WLAN i wyj$c?

TAK
POTWIERDZ B

Klawiszami ,<«” i ,»" przejdz do pozycji ,TAK”, a nastepnie
przycisnij klawisz ,, .17, aby przywrocic¢ ustawienia. Sfinalizuj
powyzszg operacje, a zostanie zresetowana konfiguracja
bezprzewodowa.
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6.2 Wskazowki dotyczgce tgczenia inteligentnych
urzgdzen domowych

@ Pobierz aplikacje MSmartLife
Wyszukaj ,MSmartLife” w sklepie Google Play (urzgdzenia z
systemem Android) lub w sklepie App Store (urzgdzenia z
systemem iOS), aby pobrac te aplikacje;
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@ Zarejestruj lub zaloguj sie do konta
Otworz aplikacje i utwérz konto uzytkownika. Jesli juz
masz konto, wystarczy sie zalogowac.
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@ Dodaj swoje urzgdzenie
Stuknij ikone ,+”, aby dodac¢ urzgdzenie domowe do
swojego konta MSmartLife.

= )
MSmartLife \§
u

. O )
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@ Podtgczono do sieci
Postepuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby skonfigurowac
potgczenie Wi-Fi. Jesli potgczenie z siecig nie powiedzie sie,
zapoznaj sie ze wskazowkami aplikacji w zakresie dziatania.

Potwierdz

31



THERMOVAL

A Informacje dotyczace potagczenia sieciowego

e Podczas poditgczanie produktu do sieci nalezy upewni¢ sie, ze
telefon komaorkowy jest mozliwie najblizej produktu.

e Jesli produktu obstuguje tylko komunikacje Wi-Fi 2,4 GHz, zgodnie
ze wskazéwkami Aplikacji nalezy zapamietac, ze sieC 2,4 GHz jest
przeznaczona do komunikaciji.

* Midea zaleca aby nazwy SSID routera Wi-F| zawieraty tylko wartosci
alfanumeryczne. Jesli uzyto znakoéw specjalnych, interpunkcyjnych
lub spacji, moze to uniemozliwi¢ wyswietlenie nazwy SSID
w dostepnych sieciach celem potgczenia w Aplikacji. Te opcje mozna
wyprébowac i jesli nazwa SSID zostanie wyswietlona mozna jej
uzywac, jednak w innym przypadku nalezy zalogowac sie do routera
i zmieni¢ nazwe SSID.

32



THERMOVAL

* Duza liczba urzgdzen w routerze Wi-Fi moze wptywacé na stabilnos¢
sieci. Firma Midea nie moze sugerowaC konkretnych ograniczen
dotyczacych liczby urzgdzen, poniewaz to zalezy od jakosci routera
| wielu innych czynnikow.

e W przypadku zmiany nazwy routera i sieci Wi-Fi oraz hasta Wi-Fi
nalezy powtorzy¢ powtdrzyé powyzszy proces celem ponownego
potgczenia sie z tg siecia.

* W miare aktualizacji technologi produktu, tres¢ MSmartLife moze

ulec zmianie, ale biezgcy ekran w MSmartLifeApp nie zostanie
zmieniony.
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A Ostrzezenia i procedura rozwigzywania

probleméw zwigzanych z siecia

Gdy produkt nawigze potgczenie z sieciag, upewnij sie, ze telefon
jest jak najblizej produktu.

Nie wprowadzaj nazw sieci WLAN ze znakami specjalnymi
(przystankowymi, spacjami itp.).

Zalecamy tgczenie z routerem maksymalnie 10 urzgdzen, aby
urzgdzenia domowe nie generowaty probleméw zwigzanych ze
stabym lub niestabilnym sygnatem sieci.

W przypadku zmiany hasta routera lub WLAN, nalezy wyczysci¢
wszystkie ustawienia i zresetowacC urzadzenia.

Zawartos¢ aplikacji moze ulec zmianie wraz z aktualizacjg wersiji.
W takim przypadku nadrzednie traktowana jest aktualna wersja.

Informacje na temat Wi-Fi

Zakres czestotliwosci transmisji Wi-Fi: 2,400 ~ 2,4835 GHz
EIRP wynosi nie wiecej niz 20 dBm
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7 PROCEDURA MONTAZU

7.1 Srodki ostroznosci

Zanim zaczniesz montowac jednostke, zapoznaj sie ze srodkami ostroznosci.

Ponizej wymieniono kwestie z zakresu bezpieczenstwa, z ktérymi musisz
zachowac zgodnos¢.

Podczas rozruchu testowego sprawdz, czy wszystkie procesy odbywajg
sie prawidtowo, a nastepnie przekaz instrukcje uzytkownikowi.

Wyjasnienia znakow:

/N OSTRZEZENIE

Nieprawidtowe postepowanie moze doprowadzi¢ do urazu lub
zgonu.

/AN UWAGA

Nieprawidtowe postepowanie moze doprowadzi¢ do urazu lub
zniszczenia mienia.
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/\ OSTRZEZENIE

Montaz jednostki powierz dystrybutorowi lub wykwalifikowanym
pracownikom.

Montaz wykonywany przez inng osobe grozi nieprawidtowosciami,
porazeniem pragdem lub pozarem.

Zachowaj petng zgodnosc z instrukcja.
Nieprawidtowy montaz grozi porazeniem prgdem elektrycznym
lub pozarem.

Ponowny montaz mogg wykonac wytgcznie wykwalifikowani
pracownicy.

Nieprawidtowy montaz grozi porazeniem prgdem elektrycznym
lub pozarem.

Nie demontuj lub przerabiaj urzgdzenia.

Demontaz wbrew instrukcji moze by¢ przyczyng nieprawidtowej
pracy lub przegrzewania sie urzgdzenia, co moze prowadzi¢ do
pozaru.
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/N UWAGA

Nie instaluj jednostki w miejscu, w ktérym moze dojs¢ do wycieku
tatwopalnych gazow.
Wyciek gazu w poblizu kontrolera moze by¢ przyczyna pozaru.

Oprzewodowanie nalezy dostosowac do natezenia kontrolera
przewodowego.

W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do przebicia lub przegrzania,
a ostatecznie nawet do pozaru.

Koniecznie uzyj wyszczegolnionych w liscie oprzewodowania
przewodow. Uwazaj, aby na terminal nie oddziatywata zadna
zewnetrzna sita.

W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do przeciecia przewodu
lub przegrzania, a ostatecznie nawet do pozaru.

Nie stawiaj pilota przewodowego w poblizu lamp.  ~\/
W przeciwnym wypadku mogg wystepowac /
zaktocenia sygnatu kontrolera (patrz rys. po

prawej).
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7.2 Inne srodki ostroznosci

7.2.1. Miejsce montazu

Nie instaluj jednostki w miejscu, w ktérym wystepuje wysokie stezenie olejow,
pary lub gazéw z siarka.

W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do deformacji i awarii produktu.

7.2.2 Przygotowania do montazu

1) Sprawdz, czy ponizsze zespoty sg kompletne:

NR Nazwa llos¢ Uwagi
1 | Kontroler przewodowy 1
o !Dreyvnowkre,t z +_bem okragtym 3 | Montaz na Scianie
i gniazdem krzyzowym
3 Wkret z tbem okragtym 5 Montaz w puszce na
I gniazdem krzyzowym przetgcznik
4 | Instrukcja montazu i obstugi 1

Akcesorium uzywaj podczas
5 | Plastikowa $ruba 2 | instalacji kontrolera centralnego
wewnatrz szafy elektryczne;.

6 | Plastikowy kotek rozporowy | 3 | Montaz na Scianie
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7.2.3 Uwagi do montazu kontrolera przewodowego:

1) Niniejsza instrukcja montazu zawiera informacje o procedurze instalacji
pilota przewodowego. Aby potgczy¢ pilota przewodowego z jednostkg
wewnetrzng, postepuj zgodnie z instrukcjg montazu jednostki
wewnetrzne;j.

2) Pilot przewodowy to urzgdzenie niskonapieciowe. Nigdy nie podigczaj
go do standardowego obwodu 220 V/380 V ani do samej rury uzwojenia
w ramach obwodu.

3) Kabel ekranowany musi mie¢ stabilne potgczenie z uziemieniem.

W przeciwnym wypadku mogg wystepowac problemy z transmisja.

4) Nie prébuj przedtuzaé kabla ekranowanego poprzez przecinanie.
Jesli jest to konieczne, skorzystaj z kostki zaciskowej.

5) Po przygotowaniu przytgczenia uzyj przyrzgdéw Megger do
sprawdzenia izolacji przewodu sygnatowego.
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7.3 Procedura montazu i konfiguracja kontrolera przewodowego
7.3.1 Rysunek obrazujgcy rozmiar struktury

120mm 20mm
fe g fe—
. (( A\
= Rysunek A
£ -
(@)
(Q\]
¥ \J -/
E =X 7 A
£
@ 4 o
=
£
0 = — — o
£
E
— - — | = J
— | 46mm —
60mm
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7.3.2 Oprzewodowanie

_______ — = = == = - g = =

A | B | X
| E
! Kontroler przewodowy H2 A+Modbus
| B
Napiecie wejsciowe (A/B) 13,5VAC
Rozmiar oprzewodowania 0,75mm?

Obrotowy przetgcznik oznaczony kolorami S3(0-F) na
9 ptycie gtdbwnej modutu hydraulicznego stuzy do konfiguracji

O
) O
L

1970
£

|

TN P
‘ & | adresu modbus.

9 Domyslnie oznaczony przetgcznik ustawiony jest w pozycji
=0, ale ustawienie odpowiada adresowi modbus 16.
Pozostate pozycje odpowiadajg liczbom, tj. pos=2 to adres

2, pos=5 to adres 5.

?\

6

(c0)
—
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7.3.3 Montaz ostony tylnej

Vs

Wyztobienie
Ostona tylna

%b

Ostona
przednia
Wkretak ptaski

¥

Przykrec trzy wkrety M4x20
|
|| L

(-
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Przykrec trzy wkrety M4x20
|

(g_g

Przykrec¢ puszke elektryczng
86 dwoma wkretami
M4x25

b

(G O

1l

1l

||

Ostona tylna

Przewody
przetgczania
sygnatu
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1) Wkretakiem z tbem ptaskim obré¢ wkret blokady u dotu kontrolera
przewodowego tak, aby méc zdjgc ostone tylng (zwrd¢ uwage na kierunek
obrotu, aby nie uszkodzi¢ ostony tylnej!).

2) Trzema wkretami M4x20 bezposrednio przykrec¢ ostone tylng do sciany.
3) Dwoma wkretami M4x25 zamontuj ostone tylng puszki elektrycznej 86,
a nastepnie przykrec jg do sciany jednym wkretem M4X20.

4) Dostosuj dlugos$¢ dwoch plastikowych wkretéw akcesorium do
standardowej dtugosci od puszki elektrycznej do sciany. Podczas montazu
upewnij sie, ze element znajduje sie w pozycji rownolegtej do sciany.

5) Korzystajgc z gwintow wkreta, przykre¢ do sciany dolng ostone
kontrolera przewodowego wkretami z gniazdami krzyzowymi. Upewnij sie,
ze po montazu dolna ostona kontrolera przewodowego znajduje sie na tym
samym poziomie, a nastepnie zamontuj kontroler przewodowy ponownie
na ostonie dolne;j.

6) Aby unikng¢ deformaciji ostony tylnej, nie dokrecaj wkretéw na site.

Wyijscie ( N
przewodu

w lewym
dolnym rogu

Miejsce wyjscia przewodu HI 'ﬂl’
w lewym dolnym rogu
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El| brpad <% m—mmw
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L Otwor —— Srednice otworu w $cianie i otworu
60mm oprzewodowania  oprzewodowania: ®8—®10

._| E
Szpachla T . Szpachla Szpachla
L. Naddatek : | ;’U
[U Naddatek [ —Naddatek

Zabezpiecz przewodowy kontroler zdalny przed dostawaniem sie wody.
Uszczelnij ztgcza przewoddw podczas instalacji oprzewodowania, korzystajgc
ze szpachli i pozostaw zapas przewodu.
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7.4 Montaz ostony przedniej

Po dopasowaniu ostony przedniej zatdz ostone tylng. Uwazaj, aby podczas
montazu nie przycig¢ przewodu przetgczajgcego komunikacje.

L)

Zabezpiecz czujnik
przed kontaktem
z wilgocia.
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Prawidtowo zainstaluj ostone tylng i do oporu zablokuj ostony przednig
i tylng. W przeciwnym wypadku ostona przednia spadnie.
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INFORMACJA
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